


 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

ООО «А-Энерго» 

 

  _________________ Стародубов С.В. 

 

 

«____» __________ ____ г. 

 

 

 

 

План подготовки ООО «А-Энерго» к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание Примечание 

1. Общие сведения по объекту 

1.1 Теплоснабжающая 

организация 

ООО «А-Энерго»  

1.2 Муниципальное образование Мариинский муниципальный округ  

1.3 Вид деятельности Выработка тепловой энергии и транспортировка тепловой энергии от 

источника до потребителей. 

 

1.4 Адрес объекта г. Мариинск, северная и южная часть  

1.5 Основание эксплуатации Концессионное соглашение №1 от 03.07.2017 г.;  

Концессионное соглашение №1/ММО от 29.06.2023 г. 

 

1.6 Количество котельных 8шт.  

1.7 Система теплоснабжения, 

температурный график 

2-х контурная- котельная №1 

1-й контур 150/75 °С, 

2-й контур 85/75 °С 

Котельные №2,3,20,25,29,30,33- 2-й контур 85/75 °С 

 

1.8 Протяженность тепловых и 

паровых сетей в 

двухтрубном исчислении 

65,15 км  

СОГЛАСОВАНО: 

И .о. главного инженера 

ООО «А-Энерго» 

 

________________Гусев П.М 

 

 

«____» __________ ____ г. 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание Примечание 

2. Характеристика оборудования котельных 

 Наименование котельной Состав и тип оборудования Год ввода оборудования в 

эксплуатацию 

2.1 Котельная ООО «А-Энерго» 

ул. Юбилейная, 2 А 

КЕ-25-14-225, 6 шт., КВ-ТС-20-150 П-1 шт. №1 - 1992г., №2 - 1996г., №3 - 

1993г., №4 2026г., №5 - 2011г., 

№6-7 - 2010г. 

2.2. Котельная №2         ул. 

Сибиряков-Гвардейцев д.2 
КВ-1,86 ШП, 3 шт. 

2 котла - 2013 г.,                                                                                             

1 котел - 2025 г. 

2.3 Котельная №3         ул. 

Центральная,  д. 1 «а» 
КВр-1.16, 2шт 

1 котел-2023 г.,                                                                               

1 котел-2021 г. 

2.4 Котельная №20       ул. 

Котовского б/н 

КВр-1.16, 3 шт. 2 котла- 2023 г.,                                                                                                         

1 котел- 2022 г. 

2.5 Котельная №25       ул. 

Котовского, б/н 

КВ-1,6-95Шп  - 2 шт., КВм-1,86 - 5 шт., Гефест -1,8-95Шп - 1шт. 2 котла - 2005,                                                                                                

3 котла - 2021 г.,                                                                                                                     

1 котел - 2024 г.,                                                                                                                

1 котел- 2018 г,                                                                                               

1 котел - 2025 г 

2.6 Котельная №29      

ул.Красноармейская, 44а 

Сибирь 1,2 - 4 шт.,  Гефест-2,5-95 шп - 2 шт., КВМ-2,5 – 4 шт 4 котла - 1998 г.,                                                                                           

2 котла - 2019 г.,                                                                                                             

2 котла – 2024 г,                                                                                                                           

2 котла – 2025 г. 

2.7 Котельная №30    пер. 

Ноградский, б/н 

КВр-1,16 – 3 шт, КВр – 1,46 – 1 шт. 2 котла-2020 г.,                                                                                                                                 

1 котел -2023 г. 

1 котел-2025 г. 

2.8 Котельная №33       ул. 

Антибесская, 18 

КВр-1,16, 1 шт. 1 котел-2023 г. 

3. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов 

Продолжительность отопительного периода, дни 

2023-2024 г.г. 242 

2024-2025г.г. 246 

2025-2026г.г. 243 

Погодные условия (средняя температура наружного воздуха), ° С 

2023-2024 г.г. -2,7 



 

 

2024-2025г.г. -1,22 

2025-2026г.г. -4 

Аварийные ситуации 

2023-2024 г.г. - аварийный останов котельных: 

___________0____________________ 

- аварии на магистральных разводящих сетях: 

____________1___________________ 

- инциденты, происшествия: 

___________1____________________ 

2024-2025 г.г. - аварийный останов котельных: 

___________0____________________ 

- аварии на магистральных разводящих сетях: 

____________1___________________ 

- инциденты, происшествия: 

____________2 

2025-2026 г.г. - аварийный останов котельных: 

___________0____________________ 

- аварии на магистральных разводящих сетях: 

____________1___________________ 

- инциденты, происшествия: 

___________2___________________ 

Режимные условия 

2023-2024 г.г. Работа котельных организована по режимным картам и утвержденным температурным графикам 

2024-2025г.г. -⸗- 

2025-2026г.г. -⸗- 

Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования 

2023-2024 г.г. в штатном режиме 

2024-2025г.г. в штатном режиме 

2025-2026г.г. в штатном режиме 

4. Организационные и технические мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

за выполнение 

Срок выполнения Примечание 

 

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении. 

2. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил 

обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234), 



 

 

подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, 

подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил: 

2.1. Выписку из утвержденного штатного расписания, 

подтверждающая наличие персонала, осуществляющего 

функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 

или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные 

контракты в случае привлечения специализированных 

организаций для эксплуатации оборудования. 

Маясова О.А. Не позднее      

25.08.2026 

 

 

2.2. Обеспечить функционирование эксплуатационной, 

диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 

Федерального закона о теплоснабжении) 

Паршут С.В Не позднее      

25.08.2026 
 

.2.3 Копию заключенного соглашения об управлении системой 

теплоснабжения в соответствии с Правилами N 808. 

Титова А.В Не позднее      

25.08.2026 
 

2.4 Утвержденное положение о диспетчерской службе или 

распорядительный документ организации о назначении лица, 

ответственного за диспетчерское управление в соответствии с 

требованиями главы V Правил N 511. 

Паршут С.В. 

Колмакова О.С 

Не позднее      

25.08.2026 
 

2.5. Организационно-распорядительные документы об утверждении 

перечня производственных инструкций для безопасной 

эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае 

эксплуатации опасных производственных объектов (далее - 

ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил 

промышленной безопасности, и (или) перечня документации 

эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся 

ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 

Правил N 511. 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 

 

2.6 Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 

Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов 

теплоснабжения и (или) производственные инструкции, 

разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил 

промышленной безопасности 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 
 

2.7 Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки 

знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных 

пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей электрической энергии, 

Руденко В.В Не позднее      

25.08.2026 
 



 

 

утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. 

N 811 <6>, пунктами 70, 71 Правил N 511, в случае эксплуатации 

ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе 

обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки 

знаний в области промышленной безопасности работников и 

руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил  

промышленной безопасности. 

2.8. Копии документов, подтверждающих проведение обучения 

работников действиям в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 

10 Федерального закона о промышленной безопасности. 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 

 

2.9 Организационно-распорядительные документы организации о 

назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, 

определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или), в случае 

эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, 

организационно-распорядительные документы организации о 

назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и 

ответственных за осуществление производственного контроля, 

определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 

 

2.10 Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный 

порядок производства работ повышенной опасности и 

оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, 

выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами 

по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок, утвержденных приказом 

Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 

 

2.11 Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил 

N 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности 

программ противоаварийных тренировок, журналов, 

подтверждающих проведение тренировок согласно 

утвержденной программе противоаварийных тренировок 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 

 

2.12 Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы 

работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный 

Смакотина Т.С. 

Колмакова О.С 

Не позднее      

25.08.2026 
 



 

 

период, разработанные в соответствии с абзацами первым - 

третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии 

эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов 

работы системы теплоснабжения 

2.13 Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок 

для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной 

документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по 

ведению водно-химического режима, включающей режимные 

карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим 

режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в 

соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, 

пункта 278 Правил промышленной безопасности 

Манахова З.А. Не позднее      

25.08.2026 
 

2.14 Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической 

проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав 

узла учета (в случае организации коммерческого учета), 

содержащие результаты поверки таких приборов и средств 

измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 

Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений", акты разграничения балансовой 

принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 1034 

Бобров П.В Не позднее      

25.08.2026 
 

2.15 Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил 

N 511 нормативно-технический документ об организации 

ремонтного производства, разработке ремонтной документации, 

планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и 

производству ремонта, а также приемке и оценке качества 

ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок из ремонта с приложением 

дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и 

наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае 

эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии 

удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае 

выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и 

Паршут С.В Не позднее      

25.08.2026 
 



 

 

(или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) 

2.16 Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных 

установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, 

работающего под избыточным давлением, с отметками: 

 

о проведении технических освидетельствований, актов о 

проведении гидравлических испытаний с выводами об 

отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. 

Для оборудования, отработавшего установленный в технической 

документации организации-изготовителя или проектной 

документации срок службы или при превышении количества 

циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы 

промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 

2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и 

заключениях о проведении технического диагностирования (для 

объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока 

эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил 

N 511; 

Смакотина Т.С 

Колмакова О.С 

Не позднее      

25.08.2026 

 

2.17 Копии актов комплексного обследования, очередных и 

внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов 

теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, 

определенных перечнем документации эксплуатирующей 

организации, в которые занесены результаты текущих осмотров 

в соответствии с пунктом 165 Правил N 511. 

Смакотина Т.С. 

Колмакова О.С. 

Не позднее      

25.08.2026 
 

2.18 Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в 

соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 

отражены результаты наблюдений за техническим состоянием 

дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом 

деформации, проверок вертикальности, инструментальной 

проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью 

осветительной арматуры дымовых труб. 

Смакотина Т.С. 

Колмакова О.С. 

Не позднее      

25.08.2026 

 

2.19 Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых 

сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, 

утвержденным руководителем (техническим руководителем) 

организации) на максимальную температуру, о проведении 

Басов Л.А 

Кондратьев В.А. 

Смокотин Е.В 

Не позднее      

25.08.2026 
 



 

 

испытаний по определению тепловых потерь через тепловую 

изоляцию, о проведении испытания по определению 

гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей 

в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил N 511 

2.20 Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и 

плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с 

пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 

Басов Л.А 

Кондратьев В.А. 

Смокотин Е.В 

Не позднее      

25.08.2026 
 

2.21 Документы, подтверждающие проведение мероприятий по 

контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой 

сети (за исключением неметаллических), проложенных в 

непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, 

требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 

369 Правил N 511 

Басов Л.А 

Кондратьев В.А. 

Смокотин Е.В 

Не позднее      

25.08.2026 

 

2.22 Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, 

тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 

335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 

Правил N 511 

Басов Л.А 

Кондратьев В.А. 

Смокотин Е.В 

Не позднее      

25.08.2026 
 

2.23 Технические отчеты о проведении режимно-наладочных 

испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные 

карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 

250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 

447 Правил N 511 

Смакотина Т.С. 

Колмакова О.С 

Не позднее      

25.08.2026 
 

2.24 Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта 

и потенциалов блуждающих токов в соответствии с 

требованиями пункта 364 Правил N 511. 

Гусев П.М Не позднее      

25.08.2026 
 

2.25 Акт опробования работоспособности оборудования насосных 

станций, проведение которого установлено требованиями пункта 

388 Правил N 511. 

Гусев П.М Не позднее      

25.08.2026 

 

2.26 Копии документа (документов) (за исключением охраняемой 

законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) 

основного топлива, действующего (действующих) не менее 

срока предстоящего отопительного периода, и копии 

документов, подтверждающих наличие фактических запасов 

основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти 

Утюж Е.В Не позднее      

25.08.2026 

 



 

 

или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой 

энергии в соответствии с Порядком определения нормативов 

запасов топлива на источниках тепловой энергии (за 

исключением источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России 

от 10 августа 2012 г. N 377 

2.27 Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил 

N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, 

запасных частей, средств механизации для выполнения срочных 

внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты 

последней проведенной инвентаризации запасов материалов, 

запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для 

выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных 

работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 

июля 1998 г. N 34н 

Смакотина Т.С. 

Кирпиченко Т.А 

Дмитриенко О.С. 

Не позднее      

25.08.2026 
 

2.28 В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального 

закона о промышленной безопасности копия лицензии или 

выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора 

обязательного страхования гражданской ответственности, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не 

распространяется на объекты теплоснабжения организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, 

государственной охраны и внешней разведки. 

Манахова З.А Не позднее      

25.08.2026 
 

2.29 Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 

Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах, утвержденного 

Манахова З.А Не позднее      

25.08.2026 
 



 

 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. N 1437 <10>, порядок (план) действий по 

ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил 

промышленной безопасности инструкции, устанавливающие 

действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при 

аварии) 

2.30 Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное 

разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты 

теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи 

разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих 

установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - 

Правила N 85) <11>, построенных для реализации мероприятий 

по резервированию систем теплоснабжения в текущем 

отопительном периоде (в части мероприятий, определенных 

утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и 

включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей 

или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и 

части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении). 

Манахова З.А Не позднее      

25.08.2026 

 

 

*мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных 

периодов (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к плану подготовки к отопительному периоду 2026-

2027 гг. 

 

 

План ремонтной программы ООО «А-Энерго» 

при подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.    

 

№ 

п/п 
Расположение объекта 

Мероприятия  

 

Срок выполнения ремонтов 

по концессионному соглашению №1 от 03.07.2017 год 

№    

п/п 
Расположение объекта  Наименование объекта Срок выполнения ремонта  

1 Здания и сооружения   

1.1 

г. Мариинск, ул. 

Юбилейная, 2а 

Текущий ремонт здания котельного цеха (ремонт бытовых 

помещений и лестничных маршей, КПП) 
с 15.05.2026 по 15.09.2026 

1.2 Текущий ремонт кровли котельной с 15.05.2026 по 15.09.2026 

1.3 Замена окон ХВО и маш.зал 3 шт с 15.05.2026 по 15.09.2026 

1.4 Ремонт системы отопления  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

1.5 Ремонт канализации в котельной с 15.05.2026 по 15.09.2026 



 

 

2 Котельное оборудование   

2.1 

г. Мариинск, ул. 

Юбилейная, 2а 

ТО и Текущий ремонт котлов КЕ  № 5.6,7 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

2.3 ТО и ремонт ТДМ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

2.4 Замена запорной арматуры с 15.05.2026 по 15.09.2026 

2.5 ТО и ремонт насосов, двигателей с 15.05.2026 по 15.09.2026 

  ТО и ТР теплообменного оборудования, конденсатной линии ДУ150, L=120 м с 15.05.2026 по 31.08.2026 

  ТО и ТР оборудования ЗШУ (Замена ЗА, ремонт пылепровода) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

  ТО и ТР ДА-100 (деаэратор) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

3 Углеподача (Конвейеры,галерея, оборудование)   

3.1 
г.Мариинск, 

ул.Юбилейная,2а 
ТО и ремонт оборудования УГП и угольного склада с 15.05.2026 по 15.09.2026 

4 Центральные тепловые пункты   

4.1 

г.Мариинск 

Ремонт т/об Альфа Лаваль на ЦТП (замена уплотнений) с 15.05.2026 по 31.08.2026 

4.2 Замена запорной арматуры на ЦТП с 15.05.2026 по 31.08.2026 

4.3. ТО и ТР насосного оборудования в ЦТП с 15.05.2026 по 15.09.2026 

4.4. Техническое перевооружение ЦТП №4 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

4.5. Ремонт ЦТП ( отмостка) с 15.05.2026 по 15.09.2026 



 

 

4.5. Очистка подпиточных баков ЦТП с 15.05.2026 по 15.09.2026 

5 Оборудование КИПа   

5.1. 
г. Мариинск, ул. 

Юбилейная, 2а 
Ремонт оборудования КИПиА с 15.05.2026 по 15.09.2026 

  ИТОГО: Котельное оборудование, здания   

7 Тепловые сети   

7.1 

  

Ремонт тепловой изоляции ТС 2го контура с 15.05.2026 по 31.10.2026 

7.2 Ремонт тепловой изоляции ТС 1го контура с 15.05.2026 по 31.10.2026 

7.3 Ремонт запорной арматуры на теплосетях с 15.05.2026 по 31.08.2026 

7.4 Ремонт ТС 1 контура (ул. Набережная; подливка бетоном, покраска опор) с 15.05.2026 по 15.08.2026 

7.5 Замена (Перенос) ТС ул. Юбилейная, 5, L=180 м, Ø32 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

7.6 Замена ТС ул. Пальчикова, 1Б, L=140 м, Ø108 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

7.7 Замена участка ТС по пер. Базовый, 10, L=40 м, Ø89 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

  Замена участка ТС по ул. Пальчикова, 77, L=15 м, Ø57 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

по концессионному соглашению №1/ММО от 29.06.2023 г. 



 

 

Наименование котельной Наименование работ  Срок выполнения ремонта  

Котельная №2 

Ремонт кровли с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт скребкового конвейера золоудаления с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт бытовых помещений  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт зольного отделения с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт дымовой трубы с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ИТОГО   

Котельная №3 

Ревизия и ремонт котлов КВр-1,16 (2 шт) с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Ремонт и ТО ТДМ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт дымовой трубы Ду-530 L - 15мет. с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Частичный ремонт газоходов 400*400мм L - 10м. с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ремонт сетевых насосов  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Косметический  наружний ремонт здания котельной (покраска, штукатурка) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ИТОГО   

Котельная №20 

ТО и ТР котлов  с 15.05.2026 по 31.08.2026 

ТО и ТР насосного оборудования с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР конвейера золоудаления  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР ТДМ  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт бытовых помещений с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ИТОГО   

Котельная №25 
Ревизия,чистка и ремонт котлов; ремонт топок с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Замена дымососа ДН - 11,2/1500(лев.№3без эл.дв.) с 15.05.2026 по 15.09.2026 



 

 

Замена газоходов 800*800мм L -50мет. (улица; установка шиберов ) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт и ТО ТДМ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ревизия и ТО сетевых насосов с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт транспортера ЗШУ(замена основания верхнего короба) L- 45мет с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ремонт ЗШУ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт части кровли здания котельной (подпиточные баки ;угольный склад) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Капитальный ремонт санузла и душевой комнаты с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт, покраса производственных и бытовых помещений с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ИТОГО   

Котельная №29 

ТО и ТР котлов КВм-2,5 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

ТО и ТР насосного оборудования с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР конвейера углеподачи+ замена цепи Р2-100-220  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР конвейера золоудаления  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР ТДМ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт погрузчика ПЭ-Ф-1БМ-1 с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт бункера ЗШУ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР котлов (малая) Сибирь с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Демонтаж циклонов ЦБ-30, 2 шт. с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Установка золоуловителей ЗУ-2.15, 4 шт. с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт бытовых помещений  с 15.05.2026 по 15.09.2026 



 

 

Косметический  наружний ремонт здания котельной (покраска, штукатурка) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Косметический ремонт душевой (малая котельная) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ИТОГО   

Котельная №30 

Ревизия,чистка и ремонт котлов; ремонт топок  с 15.05.2026 по 31.08.2026 

ТО и ТР подпиточных и сетевых насосов  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР  ТДМ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ТО и ТР конвеера ЗШУ с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Замена газохода 500*500мм. L-10мет. с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Ремонт кровли здания котельной  с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Косметический  наружний ремонт здания котельной (покраска, штукатурка) с 15.05.2026 по 15.09.2026 

Установка и устройство вытяжной вентиляции с 15.05.2026 по 15.09.2026 

ИТОГО   

Котельная №33 ТО и ТР насосного оборудования и ТДМ с 15.05.2026 по 31.08.2026 

  
Оборудование КИПа 

  

  Ремонт оборудования КИПиА с 15.05.2026 по 15.09.2026 

От Котельной № Тепловые сети 

№29 

Распределение абонентов по ул. Рабочая,3 (установка насоса на ветке, байпас, 

ЗА) 
с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Замена ЗА по участку ТС с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Замена тепловой изоляции по участку ТС с 15.05.2026 по 31.10.2026 



 

 

Вынос тепловой сети на пересечении ул. Карла Маркса и ул. 

Коммунистическая, L=40 м, Ø76 
с 15.05.2026 по 31.10.2026 

№25 

Вынос участка тепловой сети по ул.Котовского 83 и, L=100 м, Ø76 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Замена тепловой изоляции по участку ТС Ду219;159;108 с 15.05.2026 по 31.10.2026 

Замена запорной арматуры на УТС (Ду200;159;108 и тд.) с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Ремонт участка тепловой сети (район школы №7), L=80 м, Ø100 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

№30 

Ремонт УТС по пер.Ноградский, L=60 м, Ø125 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Подъем УТС от центральной сети на ул.Учительская (огород), L=100 м, Ø100 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Замена запорной арматуры на УТС (Ду159,108) с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Вынос УТС через а/дорогу ул. Котовского, L=30 м, Ø100 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Ремонт тепловой изоляции УТС Ду159;108; 80 с 15.05.2026 по 31.10.2026 

№3 

Ремонт тепловой изоляции УТС Ду159;108; 80; 57 с 15.05.2026 по 31.10.2026 

Подъем УТС ул.Школьная 1 (L=40 м, Ø100.)Школьная 2б(огород 40мет.) с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Подъем УТС ул.Кийская д.9-11 (замена з.арм.на врезках), L=60 м, Ø89 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

№20 

Замена ЗА по участку ТС с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Вынос подземного участка тепловой сети по ул. Ярославского (L=100 м, 

Ø133) 
с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Вынос подземного участка тепловой сети по пер. Наумова д.8, L=40 м, Ø100 с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Ремонт тепловой изоляции УТС Ду159;108; 80; 57 с 15.05.2026 по 31.10.2026 



 

 

№2 

Ремонт ТС (Изготовление коллекторов на ТС ул. Сибиряков Гвардейцев, 13), 

L=44 м, Ø76 
с 15.05.2026 по 31.08.2026 

Мероприятия по инвестиционной программе на 2026 г. 

в рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению №1 от 03.07.2017 г. 

Наименование котельной Наименование работ Срок выполнения ремонта 

Котельная №1 

Техническое перевооружение ЦТП №7 до 01.12.2027 

Проект, реконструкция тепловой сети вторичного контура от ЦТП № 5 до 15.09.2027 

Мероприятия по инвестиционной программе на 2026 г. 

в рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению 1/ММО от 29.06.2023 

Наименование котельной Наименование работ Срок выполнения ремонта 

Котельная №20 
Модернизация котельной № 20, пер. Наумова, г. Мариинск с заменой котла  

№ 2 марки КВР-1,16 МВТ на более современный 
с 15.05.2026 по 15.08.2026 

Котельная №25 
Модернизация котельной № 25, ул. Котовского, г. Мариинск с заменой 

котлов   КВм-1,8 на более современные (3 шт.) 
15.05.2026-31.07.2026г 

Котельная №29 
Модернизация котельной № 29 с заменых котлов КВм-2,5 (4 шт.)  на более 

современные 
15.05.2026-15.08.2026г 



 

 

Модернизация дымовой трубы с газоочистным оборудованием на котельной 

№29 
15.05.2026-15.08.2026г 

                       Котельная 

№30 

Модернизация котельной № 30, пер. Ноградский, г. Мариинск с заменой 

котла  марки КВр-1,16 МВт на более современное 
15.05.2026-15.08.2026г 

От Котельной № Тепловые сети   

№33 
Проектирование и строительство тепловой сети от котельной № 33 до ЦТП 

№ 7 
до 01.12.2027 

№20 Перенос тепловой сети от Котельной № 20 по ул. Ярославского 15.05.2026-15.08.2026г 

№33 
Проектирование и перенос тепловой сети от Котельная № 33 по ул. 

Антибесская - Веселая 
15.05.2026-15.08.2026г 

 


